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右：黄义敏（二级评价师）、中：蔡明辉、左：季凯光（三级评价师）
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加油站全貌

[image: image3.jpg]



加油区
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加油机
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卸油口
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卸油区
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油罐区
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北面民房
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西面公路及民房
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南面站内洗车机
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南面民房及站内卫生间
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东面站内辅房
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东面民房
	油罐人孔操作井
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	静电接地导除桩
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	柴油发电机
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	视频安防监控
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	液位、双层管线、监测、
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	液位仪
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	配电柜
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	加油机内部
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	卸油区应急物资
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	进站须知
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可燃/有毒气体检测报警系统





紧急报警系统





油罐泄漏检测





液位仪








昭通市鼎安科技有限公司

